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от

Исх.№ 944

На исх.№

Уважаемый Алексей Сергеевич!

О внесении изменений в схему
теплоснабжения муниципального
образования города Сосновоборска
при актуализации на 2026 год

Главе города Сосновоборска
Красноярского края

А.С.Кудрявцеву

662500, г. Сосновоборск,
ул. Солнечная, д. 2

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации.
от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения», просим:

1. При проведении актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год
внести следующие изменения:

1.1. Том 1:
- таблица 3.2. основные параметры тепловых сетей МУП «Жилкомсервис» с
разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и виду изоляционного
материала читать в следующей редакции

№ Наименование участка Думм Протяже Чип Год ввода Мат-л
п/ н- прокладки в теплоизоляци
п отоплени ность, (канальная, | эксплуата и

её, ГВС м.п. б/канальна - Статус
я, цию

т/подполье, (или год
надземная) | ремонта)

Тепломагистраль с границы ТЭЦ, 700 < ` ы1 до ТКЗ 600 3650 надземный 1974 мин.вата ППУ х/в

ТКЗа-Подкачивающая насосная '2 станция 500 133 подземная 1974 ППУ х/В |

К] ЭК 27-Подстанция «Автоград» 80 60 подземная 1973 мин.вата. х/в

Тепловая сеть очистных4 сооружений 150 625 подземная 1976 ППУ х/в
Тепловая сеть от УЗ-4П до

5 | пожарной части г. 65 164
Сосновоборска.



Тепловая сеть от проходного
6 | коллектора до ПНС ул. 600 104 подземная 2009 ППУ б/х

Ленинского Комсомола, За

Тепловые сети в проходном 690
коллекторе ТКЗ - ТК7, 500 '
ТК7-ТКо ‚ ТК®-ТК10, ТК7-ТК16, 4006 тКк7-ТК19, тК19-ТК23, 300 5948 подземная 1988 ППУ х/в

ТК!0-ТК23, ТК23-ТКЗ1; ТК19- 250
ТКЗ7, ТК19-ТКВ4. 200

Магистральная тепловая сеть от
7 ткз-ТК5 ‚600 ‚ 316 подземная 1988 ППУ х/в

Магистральная тепловая сеть от 689 1988
8 ТК19 до ТК 84 400 подземная ППУ х/В›

9 | Тепловые сети от ТК84 до ТКВб 400. 243 подземная 2008 ППУ х/в

200 |
150 |
125 |

10 | Тепловая сеть | Е микрорайон 100 4538 подземная 1973-2005 | мин.вата, ППУ х/В |
80 й
65 \
50

Тепловая сеть от ТК 5/3 до ТК 126 2023
1 | 5/3-1 ул.Труда, д.4а (ФОК) 80 подземная ППУ х/в

Тепловая сеть от ТК 5/3-1 до 26 2023
12 | здания ул. Труда, да (ФОК) 80 подземная и ППУ х/в

"Тепловая сеть от ТК6/10 до ул. 91 2009 й
13 | Труда, За 50 подземная мин.вата б/х

200
150
125

14 | Тепловая сеть 2 микрорайон 100 1877 подземная 1977-2005 | минвата, ППУ х/в
80
65
50

“Тепловая сеть от Е КА до ТКАЛ 228 2022.
15 1 в районе детский сад №8 ул. 200 подземная ППУ х/в

Труда ба

150
125

16 | Тепловая сеть 3 микрорайон 100 2545 подземная | 1979-2002 | минвата, ППУ х/в
65
50

Тепловая сеть от границы
земельного участка ул.17 Энтузиастов, 33 до жд ул. ‚ 80 25 подземная 2015 ППУ б/х
Юности, 9

230
200
150

18 | Тепловая сеть 4 микрорайон Ны 4211 подземная 1973-2010 | минвата, ППУ х/в
80
65



200
Тепловая сеть промышленно во

19 | складской зоны (ул.9- 100 1229 подземная 2458 минвата, ППУ х/в
ой Пятилетки от ТК 24) 80

65

20| Тепловая сеть от ТК 24/1 до жд 200 242 подземная 2002 ППУСолнечная 8 х/в

Тепловая сеть от ТК 18/5 до ТК.
21 | 18-1/5 до ул. Ленинского 40 ‚ 224 подземная 2000 ППУ 6%

Комсомола,д.15 (Храм)

300
250
225
200

22 | Тепловые сети 5 микрорайон о 2667,95 подземная 1987 минвата, ППУ х/в
100
80
65
50

ТК65Л до ж/д по ул. Весенняя23 17 100 28 -полЗемная 2008 ППУ х/в

24 ТК65/3 до ж/д Весенняя 19 100 33 хюдземная 2009 ППУ х/в

25 | ТКб5/ до ТК 65/3 100 257,8 подземная 2009 ППУ х/в
ТК 65/2 до ж/д по ул. Весенняя26 19 100 29,2 подземная 2009 ППУ х/в

27 | ТКб5 до ТКб5Д 150 40 подземная 2008 НПУ б/к

200
150

28 | Тепловые сети 6 микрорайон 18 1995,5 подземная 1984 минвата, У х/в
80
65

29 | Тепловая сеть от ТКЗАа до ж/д 100 47 подземная 2007 ППУпо ул.Весенняя 11 х/в
Тепловая сеть от ТК. 20/3 до

30 | жилого дома ул. Ленинского 80 44 подземная ‘2023 ППУ
Комсомола, 25 х/в

за | т Ул. ЛК27 (гараж) до здания 65 252 подземная 2015 ППУул. Весенняя, д;9 - б/к

300
250

32 | Тепловые сети 7 микрорайон 200 595 подземная 1995/1997 ППУ х/в
125
80

ТК 84/13 до ТК 84/16, ТК
33 | 84/15до ТК84/17, ТК 84/17 до ТК. 125 357 подземная 2010 ППУ

84/18 х/В
Т'К8&7 до ж/д Ленинского й34 комсомола 44 80 50 подземная 2010 НПУ м

35 | ТК84/16 до ж/д Юности 41 100 55 подземная 2010 ППУ х/в
36 | ТК84/16 до ж/д Юности 43 80 20 подземная 2010 ППУ х/в

37 | ТК84/4 до ж/д Весенняя 30 100 38 подземная 2008 ППУ х/в

ТК84А/2 до ТК84/26 в р-не ж/д
38 Ленинского комсомола 38 Ы 7 й подземная 1995 В ППУ х/в

39 | ТК84/26 до ТК88 100 304 подземная 2010 ППУ



ТК84/12 до ТК84/14в р-не ж/д40 Весенняя 26 125 118 подземная 2008 ППУ и

ТК84/2 - ТК 84/11 до ТК84/12 в и41 р-не ж/д Весенняя 26 100 246 подземная 2008 ТПУ я

42 | ТК84/0 -ТК 84/10 100 61 подземная 1995 НПУ х/в

43 | ТК84/8 до ж/д Весенняя 20 100 81 подземная 1995 ППУ х/в

44 | ТК8®4/1 до ул.Весенняй,д 24 65 48 подземная 2015 ЛПУ х/в `

45 | ТК84/17 до ж/д Юности 37 80 18 подземная 2010 ППУ х/в

46 | ТК84/20 до ж/д Юности 47 100 21 подземная 2010 ППУ х/в

47 | 1К88 до жд ул. Ленинского 80 50 подвемная 2010 ППУкомсомола 46 х/в

48 | ТК84/19 до ж/д Юности 49 100 23 подземная 2010 ППУ х/в

ТК 84/11 до ТК 84/20 по ул. 12549 ТЮности 100 292 подземная 2010 ППУ ма

ТКВ4/20 в районе ж/д, :50 Юности д.35 100 20 подземная 2011 ППУ х/в

51 | ТК 92 до ж/д Юности 53 100 81 подземная 2012 ППУ х/в

ТК 88(УТ 2) в р-не Ленинского
52 | комсомола 46 до УТЗ.1 в р-не 100 121 подземная 2012 ППУ

пр.Мира 3 х/в

53 | ДКВАОВ до жид по ул.ЛК 80 11 подземная 2016 ППУ
40, корп! х/В
ТКВ4/2В до ж/д по ул.ЛК.54 40,корп? 80 24 подземная 2017 НЦИУ х/в

55 | УТ 3.1 до ж/д пр. Мира 1 200 144 подземная 2015 ППУ‚ 100 х/в
56 | УТ 3.1 до ж/д пр. Мира 3 100 35 подземная 2015 ППУ х/в

"ТК 84/15 до ТК 20 (УТ!) ул.57 Весенняя, 34 150 110 подземная 2020 ППУ ль

58 | ТК87 до т.А в сторону жилого 125 219 подземная 2015 ППУ б/кдома по пр. Мира 5 80
(ТКВ4РА) до УТ 1(ТК84/2В) в

59 | районе ж/д ул. Ленинского 125 83 подземная 2015 ППУ б/х
Комсомола 40 `
Тепловая сеть от ТК84/б до 5 2004

60 | жилого дома ул. Ленинского 125 подземная ППУ х/в
Комсомола, 28
Тепловая сеть от ТК84/3 до й 17 2001

61 | жилого дома ул. Ленинского 150 подземная ППУ х/В
Комсомола,30
Тепловая сеть от ТКВ4/1 & до 14 2010 В

62 | жилого дома ул, Весенняя, 28 80 подземная ППУ х/в

Тепловая сеть от ТК 84/11 до 21 ` 2008
63 | жилого дома ул. Ленинского 80 подземная НПУ х/В

Комсомола, 42,
Тепловая сеть от ТК84/12 до 14 2008

64 | жилого дома ул, Весенняя, 26 80 подземная ППУ х/в

Тепловая сеть от ТК84/7 до 35 2006
65 | жилого дома ул. Весенняя, 22 80 подземная ППУ х/в

"Тепловая сеть от ТК84/2А до 15 2007
66 | жилого дома ул, Ленинского 80 подземная ППУ х/в

Комсомола, 36
"Тепловая сеть от ТКВ+/2Б до 13 2005 В

67 | жилого дома ул, Ленинского 80 подземная ППУ б/х
Комсомола, 38

Тепловая сеть от ТК. 84А до Ы
68 | ТК846 в районе жилого дома ул. 125 96 подземная 2014 НПУ б/х

Ленинского Комсомола, 38

Тепловая сеть от ТК. 84/7 до
69 | границы земельного участка 65 13 подземная 2014 ППУ 6/х

24:56:0201007:51



Тепловая сеть от ТК 83 до
300
25070 Тка3/6 200 489 подземная 2001 ППУ х/в
125

Тепловые сеть 8 микрорайона 3007 от ТК. 83/1 до ТК 83/14 250 515 подземная 2013 ППУ х/в

Тепловая сеть от ТК 83/5 до ж/д. В 24 2012
72 | Весенняя,д, 6 80 подземная ППУ к/В

Тепловая сеть о ТК 83/4 до ж/д 33 2012
73 | Весенняя, д,8 ` 80 подземная. ППУ х/в

Тепловая сеть ТК83/4 до ж/д й
74 Весенняя, д, 10 80 21 подземная 2012 ППУ х/в

Тепловая сеть от ТК 83/2А до
75 | ТРЦ Лето 100 37 подземная 2015 ППУ х/В

ул. Ленинского Комсомола 35

тв | Депловая сеть от 83/14 до жд 100 8 подземная 2013 ППУ х/волнечная,д, 45

Теплловая сеть от ТК 83/14 до77 тк 83/16 250 174,8 подземная 2014 ППУ бк

Тепловая сеть от ТК83/2 до ж/д
78 | Весенняя,д, 12 125 43 подземная 2013 ППУ х/в

‘Тепловая сеть от ТК83/3 до ж/д
79 | Весенняя, 14 65 18 подземная 2013 ППУ х/в

во | Тепловая сеть от ТК 83/16 до 44 | 100 18 подземная | — 2013 ппу х/вСолнечная,д.41,

Тепловая сеть от ТК 83/6 до ж/д 42 2015
81 | ул.Весенняя 4 100 подземная ППУ х/В

Тенловая сеть от ТК 83/6 до ж/д82 ул. Солнечная 37 100 21 подземная 2015 ППУ х/в

#3 | Тепловая сеть от ТК 83/5 до жд 100 33 подземная 2015 ППУ х/вул. Весенняя 4

84 УЧ веть от ТК 83/13 до пр. 100 51 подземная 2018 ППУ х/в

Тепловая сеть от ТК83/9 до 28 2020
85 | под. ж/д. Ленинского комсомола 100 подземная ППУ х/В

37
Тепловая сеть от ТК83/6 - ТК 114 2015

86 | 83/7 в районе ж/д ул. Солнечная 80 подземная ППУ х/В
43
Тепловая сеть от ТК 83/7 до ж/д 2 2015

87 | ул. Солнечная 43 ‘80 подземная ППУ х/в

"Тепловая сеть от ТК 83/14 до 26 2019
88 | ж/д пр. Мира 17 100 подземная ППУ Ж/в

"Тепловая сеть от ТК 83/2. до 10 30 2015

89 Ноораеене Денинского 100 подземная ППУ х/в

Тепловая сеть от ТК 83/3 до 12 24 2015
‚Л!90 КомсонОт 37 бнинского 100 подземная ППУ х/в

Тепловая сеть от ТК 83/11 до д/с 127 2015
91 | ул. Ленинского Комсомола 39 80 подземная ППУ х/в

Тепловая сеть от ТК 83/12 до 39 2021
92 | ж/д пр. Мира,д. 13 125 подземная ППУ. х/в

Тепловая сеть от ТК 83/16 до 30 2021
93 | ж/д Солнечная д. 47 100 подземная ППУ х/в

Тепловая сеть от ТК83/15 до ж/д 18 2024
94 | пр. Мира, д.19 125 подземная ППУ х/в

Тепловая сеть от ТК8З/ЛЗ до 34 2023
95 | здания ул. Ленинского 150 подземная ППУ х/В

Комсомола, 41



Наружная тепловая сеть от ТК24.

96. о РсннннааетуитааЫ дома | 300 514 подземная 2014 ППУ х/в
микрорайон)
Тепловая сёть от ТК. 24/4 до

97 | ТК24/5 в районе ж/д ул. 200 12 подземная 2016 ППУ х/в
Солнечная, д, 14,16
Тепловая сеть от ТК 24/5 до ж/д

98 | ул. Солнечная д. 16 100 29 подземная 2016 ППУ х/в

‚10 | Тепловая сеть от ТК 24/4 до ж/д
0 | Ул. Солнечная, д. 14 100 24 подземная 204 ППУ

6%
10 | Тепловая сеть от ТК24/3 до ТК1 | 24/2 32 44 подземная 2010 ППУ 6х

Тепловая сеть от проходного

| Змельното уча за 158 | подземная | 2010 ППУ бк
пр.Полевой д. 2.

39215,25

- таблица 9.4. На 2026-2028 годы запланированы капитальные ремонты,
реконструкции модернизации следующих участков, читать в следующей
редакции

Наименование объектап/п

Сметная
стоимость,
тыс.руб

Длина
участка,

м

Диаметр
трубопровода,

материал

Планируемый
год

исполнения
Материал

Тепловые сети
Капитальный ремонт
участка тепловой сети
от границы балансовой

1 принадлежности
источника
теплоснабжения до
УЗАП

6099,7456 123,2

@2630х10,0мм,
2219х7,0мм,
©2108х6,0мм,
289х5,0мм,
@057х5,0мм,
©32х3,0мм

2025-2026 сталь

Капитальный ремонт
участка тепловой сети
от граниды балансовой:
принадлежности
источника
теплоснабжения до УЗ-
11 (обратный
трубопровод до
компенсатора совместно
с первым компенсатор }

6669,0355 82,0
7,0

2720х10,0мм
@630х10,0мм 2026 сталь

Техническая
диагностика.
централизованной
системы
теплоснабжения города
Сосновоборск

7340,0000 2026 сталь

Участок тепловой сети
от ТК 37 до ж/д ул. 9
Пятилетки 19 (ул.
Юности 19)

3 383, 13433 140 125 2026 ‚ сталь

Капитальный ремонт
5 участка тепловой сети

от ТК13-3 до ТК13-2
6213,6770 210 ©0159х8,0мм 2026 сталь



Участок тепловой сети
6 ТК 13 до ТК ВА 34 542, 31392 416 500 2027 сталь

проходном коллекторе

Участок тепловой сети
от ТК20-2 до здания ул.
Ленинского Комсомола 1 148, 26811 60 й 80 2027 сталь

151 .

Участок тепловой сети
8 от УЗАН до здания 5073,0296 318,8 89 ` 2028 сталь

пожарной части №83

Участок тепловой сети
от ТК6-5 до ТКб-6 2866,9 142 102 159 2028 сталь

Участок тепловой сетиот ТКИЛ до ТК11/2 8212,7052 270 @219х8,0мм 2028 сталь10

Капитальный ремонта
11 | запорной арматуры в 3034,7100 2400 2028 сталь

ТК7

1.2. Том 2:
Таблица 5.2.1. предложения по строительству и реконструкции тепловых
‚сетей для обеспечения перспективного пророста тепловой нагрузки в
осваиваемых районах городского округа

Ориентировочная
ММ Наименование мероприятия ` стоЙмость,

млн.руб.
Реконструкция участка тепловой сети от тк-7 до тк-19,

1 | протяженностью 1. = 467 м, с заменой диаметров 69,57
трубопроводов с 2Ду500мм на 2Ду700мм;
Реконструкция участка тепловой сети от тк-19 до тк-32,

2 | протяженностью 1. = 150 м, с заменой диаметров й 13,44
трубопроводов с 2Ду400мм на 2Дуб00Омм;
Реконструкция участка тепловой сети от тк-32 до тк-34, ‚

3 | протяженностью Р, = 296 м, с заменой диаметров 25,57
трубопроводов с 2Ду400мм на 2Дуб00Омм; `
Реконструкция участка тепловой сети от от тк-84 до тк85

4 2Ду400 мм протяженностью 1. - 200 м 1,378
Реконструкции трубопроводов СТЭЦ-ТК1,ТК1-ТКЗ, ТКЗ-

Ы ТК5, ТК5-ТК7, ТКЗ4-ТК84 с учетом увеличения диаметров, ”
Строительство нового участка тепловой сети от тк-26 до мкр,

6 № Х-ХП 2Ду450 мм протяженностью 1, — 350 м; 19,94
Строительство нового участка тепловой сети от мкр. № Х-ХЦ

7 до мкр. №Х\ 2Ду350 мм протяженностью 1, - 400 м 22,76
Строительство нового участка тепловой сети до мкр.№ ХТ,

8 ХП 2ДуЗ00мм протяженностью 1, - 50 м 2,7
9 Строительство нового участка тепловой сети до мкр.№ Х 325

2ДуЗ350мм протяженностью 1, - 50 м
10 | Строительство нового участка тепловой сети от тк-85 до мкр. 13,33



№1Х 2ДуЗ50 мм протяженностью 1, - 250 м .
Строительство нового участка тепловой сети до мкр.№ 1Х

11 и 2,712ДуЗ00мм протяженностью Р, - 50 м
Строительство новой магистральной линии от ТК 3 до мкр.Х

12 2Ду 600 мм протяженностью 1. — 2100 м. 304,94
Строительства магистрального трубопровода Ду500мм от

В СТЭЦ до 14 микрорайона 1. — 3,96 км 339
14 | Реконструкция ПНС 2026-2030 ‚38,93

15 | Реконструкция ПНС 2026-2030 разработки П сд

- таблица 7.4. На 2026-2030 годы запланированы капитальные ремонты,
реконструкции модернизации следующих участков, читать в следующей
редакции

№
т/Ы,

Сметная Длина
Наименование объекта стоимость, ‘участка,

тыс.руб

м

Диаметр
трубопровода,

материал

Планируемый
год Материал

исполнения

Тепловые сети

‚| участка тепловой сети
Капитальный ремонт

от границы балансовой
принадлежности 6099,7456 123,2
источника
теплоснабжения до
УЗАП

©2630х10,0мм,
2219х7,0мм,
©0108х6,0мм,
©89х5,0мм,
@57х5,дмм,
©32х30мм -

2025-2026 сталь

Капитальный ремонт
участка тепловой сети
от границы балансовой
принадлежности

источника

теплоснабжения до УЗ-
1 (обратный
трубопровод до
компенсатора совместно
с первым компенсатор )

82,06669,0355 7,0 2720х10,0мм
@2630х10,0мм 2026 сталь

Техническая
диагностика
централизованной
системы

теплоснабжения. города.
Сосновоборск.

7340,0000° 2026 сталь

Участок тепловой сети
от ТК 37 до ж/д ул. 9
Пятилетки 19 (ул.
Юности 19)

3 383, 13433 140 125 2026 сталь

Капитальный ремонт
участка тепловой сети 6213,6770 210
от ТК13-3 до ТК13-2

* @159х8,0мм 2026 сталь

Участок тепловой сети
ТК 13 до ТК ЗА 34 542, 31392 416
проходном коллекторе

500 2027 сталь



Участок тепловой сети
от ТК20-2 до здания ул.
Ленинского Комсомола.
21

1 148, 26811 60 80 2027 сталь

Участок тепловой сети
от УЗАП до здания
пожарной части №83

5073,0296 318,8 89 2028 сталь

Участок тепловой сети
от ТКб-5 до ТКб-6 2866,9142 102 159 2028 сталь

10 Участок тедловой сети
от ТКПЛ до ТК11/2 8212,7052. 270 @219х8,0мм 2028 сталь

1!
Капитальный ремонта
запорной арматуры в
ТК”

3034,7100 2400 2028 сталь

12
Капитальный ремонт
участка тепловой сети
от ТК9-4 до ТК13-2

3380,4190 110 159 2029 сталь

Е

Участок тепловой сети
от ТК9-4 до стены
здания ул. Солнечная,
ЗА (Детский сад №5)

1709,9414 69 108 2029 сталь

14
Капитальный ремонт
участка тепловой сети
от ТК9-3 до ТК9-4

4409,0640 126 @159х8,0мм 2029 сталь

15

Капитальный ремонт
участка тепловой сети
720 от границы
балансовой
принадлежности
источника
теплоснабжения до УЗ-
1П (второй компенсатор
вместе с трубопроводом
до перехода на 0630)

65743598 87,1 ©720х10,0мм 2029 сталь

16

Участок тепловой сети
ТК 56 до. стены здания
ул. 9-й Пятилетки, 24
(Школа №5)

1431,5885 62 @89х6,0мм 2030 сталь

17

Участок тепловой сети
от ТК 35-7 до стены
здания ул. 9-й
Пятилетки, 15 (Школа
№3)

1363,8205 61 ©108х6 2030 сталь

18

Участок тепловой сети
от ТК13-3 до стены
здания ул. 9-й
Пятилетки, 3

3617,9899 12 @108х6 2030 сталь

19

Участок тепловой сети
от ТК5-2 до ТК5-2/;; от
ТК5-2Л до стены здания
ул. Труда, 4

8221,3690 448 289х6,0мм 2030 сталь

20

Участок тепловой сети
от ТК18-4 до стены
здания ул. 9-й
Пятилетки, 7А (Детский
сад №2)

2164,5836 92 ©108х6 2030 сталь



Капитальный ремонта. На
21 | запорной арматуры в 3039,0107 ©2400 2030 сталь

тк19

22 | Реконструкция ПНС Разработка 2027-2030'рукц! НСд

- таблица 10.1. Перечень бесхозяйных тепловых сетей, читать в следующей
редакции

Длина по Постановление
Год Администрации ом Постановлению а№и/п | Наименование сетей (п.м.) в постройки(ввода | Статус | передаче МУП

т в экспл) «Жилкомсервис» в
Эхтр.испол) хоз.ведение

3 ТКб65 до ТКб5Л, 40 2008 бес.хоз. № 67 от 26.01.2011 (48,3м)

(ТКВА/2А) до УТ

э | 1(ГКВ4/2В) в районе 80,54 2015 бес.хоз №424. от 23.03.2023гж/д ул. Ленинского
Комсомола 40

° м №201 от 16.02.2016
3 УТ7 до УТЛОСТК 83/14 174,8 2014 бес.хоз. изменение №967 от

до ТК 83/16) 19.07.2023г.
д | ТКОМИ до ждух, 24 2015 бес-хоз, | — № 1064 от 16.07.2024г.Солнечная,д. 14

тепловая сеть от ТК №201 от 16.02.2016г.
5 25 1982 без.хоз. | Изменение в постановление:

162 до ж/д Юности 9 №967 от 19.07.2023:
от ул. ЛК27 (гараж) до

6 здания ул. Весенняя, 252 2015 без.хоз. №1064 от 16.07.2024г.
д.9

№1500 от 29.09.2015г.
ТК87 до т.А в сторону ‚ изменение №77№ 288

7 жилого дома по пр. 219 2015 без.хоз, изменение №967 от
Мира 5 19.07.2023г постановление

№ 1064 от 16,07.2024г.

Тепловая сеть от
ТК84/б до жилого дома

8 ул. Ленинского 5 2004 без.хоз. №1064 от 16,07.2024г
Комсомола, 29

Тепловая сеть от

э | ТК843 до жилого дома 17 2001 без.коз. | — №1064 от 16,07.2024гул. Ленинского
Комсомола, 31
Тепловая сеть от

10 ТК84/11 до жилого 14 2010 . без.хоз, №1064 от 16,07.2024;г
дома ул. Весенняя, 29 ` *
Тепловая сёть от
ТК84/11 до жилого

1 дома ул. Ленинского 21 2008 без.хоз. №1064 от 16,07.2024г
Комсомола,43

Тепловая сеть от
12 | ТКВ4/12 до жилого 14 2008 без.хоз. №1064 от 16,07.2024г

дома ул. Весенняя, 27
Тепловая сеть от

13 ТК84/7 до жилого дома. 35 2006 без.хоз, №1064 от 16,07.2024г
ул. Весенняя, 23



Тенловая сеть от
ТК84/2А до жилого й

14 — | дома ул. Ленинского 15 “ау каееоопе2007
Комсомола, 37

без.хоз. | ` №1064 от 16,07.2024г

Тепловая сеть от
ТК84/2Б до жилого

15 | дома ул. Ленинского 13
Комсомола, 39

ИТОГО 949,34

2005 без.хоз. №1064 от 16,07.2024хг

1.3. Том 4
- таблица 1.4 Инвестиционная программа МУП «Жилкомсервис» в сфере
теплоснабжения на 2026-2030 годы, согласно Приложения 1,

Приложение 1
1. Приказ Министерства строительства и  жилищно-коммунального

хозяйства Красноярского края от 04.04.2025 №221-0.

Директор МУП «Жилкомсервис» А.А.Белова



МИНИСТЕРСТВО
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

ПРИКАЗ

04.64, 2025 @ 221-0
т. Красноярск

Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного
предприятия «Жилищно-коммунальный сервис» города Сосновоборска в сфере
теплоснабжения на 2026 — 2030 годы

В. соответствии с Федеральным ‘законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных
программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких
программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»,
подпунктом 10 пункта 3.1, пунктом 3.63 Положения о министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края,
утвержденного — постановлением — Правительства — Красноярского — края
от 21.08:2008 № 51-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного
предприятия «Жилищно-коммунальный сервис» города Сосновоборска в сфере
теплоснабжения на 2026 — 2030 годы согласно приложениям №1 - 5.

2. Опубликовать приказ на «Официальном интернет-портале правовой
информации Краснеярского края» (ууу. гаКоп.КтеКа!Таге.тги).

3. Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования.

Министр М.Ю. Заскалько



Приложение №1
к приказу министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозя! Иства

ОТОТОВЛЬ Бд21-о
Паспорт инвестиционной программы инвестиционной программы муниципального унитарного
предприятия ‹Килищно-коммунальный сервис» города Сосновоборска в сфере теплоснабжения

на 2026 — 2030 годы

Наименование регулируемой организации,
в отношении которой разрабатывается инвестиционная
программа в сфере теплоснабжения

Муниципальное унитарное прёдириятие «Килищно-
коммунальный сервис» города Сосновоборска
(ИНН 2458008862)

Местонахождение регулируемой организации 662500, Красноярский край, г.Соеновоборск,
ул.Солнечная, 2

Сроки реализации инвестиционной программы. 12026:2030-годы.
[Лнио, ответственное за разработку
инвестиционной программы.

Директор Белова Анна Александровна

Контакты ответственных за разработку
инвестиционной врограммы лиц

телефон/факс: 8(39131)3-19-01 доб.204
электронный адрес: 1йпа,тогвипоуа тай.то

Наименование исполнительного органа субъекта.
Российской Федерации утвердивщего
инвестиционную программу

Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства: Красноярского края

Местонахождение исполнительного органа субъекта
Российской Федерации или органа местного
самоуправления, утвердившего инвестиционную
программу

660075, Красноярский край, г, Красноярск,
ул, Заводская, д, 14

Должностное лицо уполномоченного ответственного
‘органа, утвердившее инвестиционную программу

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Заскалько М.Ю.

Контакты ответственных 38. утверждение

инвестиционной программы лиц

Начальник отдела инвестиционных программ в
коммунальной инфраструктуре
Максименко Е.Б.
+7(391)216-02-34

Наименование уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного регулирования
тарифов, согласовавшего инвестиционную программу

Министерство тарифной политики Красноярского края

Местонахождение уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного регулирования
‘тарифов, согласовавшего инвестиционную программу

660049, Красноярский край, г. Красноярск,
проспект Мира, 10

Должностное лицо уполномоченного ответственного -
органа, согласовавшего инвестиционную программу

Заместитель министра тарифной политики Красноярского
края Стрелецкая Н.Б.

Контакты ответственных за согласование
инвестицнонной программы лиц

тел, приемная 8(391) 234-52-53,
Эл, почта: ро ир.КгаК5а!е.ти

Наименование органа местного самоуправления,
согласовавшего инвестиционную программу

Администрация г, Сосновоборска

Местонахождение органа местного самоуправления,
согласовавшего инвестиционную программу

662500, Красноярский край, г. Сосновоборск,
ул, Солнечная, 2. й

Должностное Лиде уполномочен ного ответственного.
органа, согласовавшее инвестиционную. программу

Глава города Сбеновоборска
Кудрявцев А.С.

Контакты ‘ответственных за согласование
инвестиционной. провраммы лиц

#(39131) 2-01-50
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Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий вняестидяонной программы! мунйципального
унитарного предприятия «Жилишно-коммунельный сервис» города Сосновоборска я.офере теплоснабжения на: 2026 = 2030 годы

№ Фактические Толажовые анаНбния
ый Наименование показателя Ев изн, во м ыы ЭечЕ по годах-ревлизации,

вы 3026 627 2928 ——|.2029 2059
} В 2 3 4. 5 6. Ея ® ©

1 | Удельный рвсход здектрической энергии: кВт чёма “54 1,54 158 1,54 1,34 1,84
на транёлортиронку тепаоносителя:

2. | Удельный расход условного толянва на нырабогку сдинины УЛОЙкал 0,00. С] 5 Г Г] Г]
пёпловой энсргаи и (или) теплоносктеля хут/мз 0,50 0 [] (3 0 Г]

‚3 || Объем‘трисоедийяемой тепловой ивгрузки новых потребителейы 5 в Гквл 0,00 Г [1 ( ® 9
4 | Проценс износа объектон системы ичелосивбяжении с вЫделениен

процента износа объектов, сущёствующих ка начало реализации а 62,00. 60,50 60,00 59,50 54,50 51,50
инвестидканной программы (среднее зкаченне}

4 ПНС %% 65,00 65.09 65,00 65,00. 35,00 50,00

4 2!Тепловые сети города Сосновоборска. ы 39,00 56,00 55,00 54,00 Ао 53,00

$ | Потери тепловой энергин прн передаче теплёвой энергия. Тхал в Род. ЗВЗЕОТР ОН О38 519,77; 38519.77 | 38519,77 Зв500.01 38500:01

по тепловым сетям 3 от олейного отвуа|° ад 235 "12.95 12,5 ты А
- ленловой энергии,

& | Потери теплоносителя при икредаче тепловой эцергии тони годля воды. | 38502,30. | ЗЕ 502,0 | 38502.30 | 38 502.30.| 38545,80. |. -38 545.0
то тепаавнм сетям: куб. мс для Порй - 3 В Н я -

3 -[-Ибказатели: характеризующие снижение негативного воздействия.
на’окружнюшую среду в соответствия © подпунктом Хж" пункта 10
Правил сосласования # утверждения ннвестицнонных програмы
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
® сфере тепл бжёння, в также т] к 05! ох 0 о Г] Г] Е]

и содержанию таких программ {за исключеннен таких программ,
утверждасмых в соответстани с законодательством Российской
Федерации об электроэнергетике), утнержденных постаноаленкем
Правительства Российской Федерации от 5 мах 2014 г. № 410
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ТПридоженне № 5
< приказу министерства.
стронтедьстая и жилищно
хомиунал»ного хозяйстве.

В791 280.5
224 -©

Финансовый план инвестациовной программы инвестидиоиной программы муниципального унитарного предприятия «Жилнщно-коммунальный сервис» города
Сосновоборска в сфере теплоснабжения на 2026 — 2030 годы

Источники {нгнянсирозания

Тасходы ча реилизаиню жнвестицианной программы {тыс.руб без НДС)
(с мспользовннем прогнозных икдексов цен)

по видам дехтелькосты.
{при налични нескольких регулнруеных
вндоя деятельности, указывается каждый.

вотдельном столбце, дая которого.
проектируется инвестниионная

программа)

Всего

по годём реализации:
(оаамацетсх по квжнону году реализации, на хоторый

провктируется инжестиционнах пройрамма, вотдельном
столбце)

По‘меропраятиним,
согласно Форме № 2-

иптс

Вид дехтельноети | Вид дехтельностя: 2028 2021 2928 2029. 2030
5 В 8. 10 1

Собственные вредстве 32 440,69 7239,26 7095,39 6949,22 5241,68 6004,64

Реконструканя
объекта.
|геплонабжения =
подкачивающей
насосной станция
КНС)

вмортизациовные отчисления © пыделением:
результатов переоценки осковных средств

чи незатериалыйях активов ‚
теплоснабжение 3167713 7235,26 7005,38 6949,72 $ 241,68 5241,68.

расходы ва Капитальные ВЛОЖЕНИЯ:
‚(инаестнции), финансируемые за счет
норматив прибыли, учитываемой
в необходимой валовой выручке

теплоснабжение 163,96 182,96

акономия расходов
‘Аесийгиуй в результате реализации
меравриявнй имвестицнонной краграмны.

132

"связанная © сскращеннем потерь в тепловых:
сетях, сменой видов 9 (или) марки
оснозыого
(или) резераного топлива на источниках
тепловой энергни, реализацией
энергосераисного договора (контракта)
размере; опредененнох па решению,
гота зв лодкаючение (технолёгическое
присоединение} системам:
центрайизованного теплоснабжения
(раздельно по каждой системе, если
регулируемая организация экоплуатируст
НЕСКОЛЬКО такну нетеы), й
расходы нё уназту лизинговых: платежей:
по договору фннансокой эренлы'(Атзинся).
Иные собственные средства, за.
Некточёнийм сразств, указанных о разлеле |
‘Средетеа, привлеченные мазозрасней
основе

31 кредиты.
3.8 займыгергевиеаний
33 прочне приилеченные средства:

Бюджетные средства ЛЮ КЕЖДОЙ системе.
ментрализонаяного теплоснабжения:
с выцелением расходов концедента
на строительство, нодернизацию
я (или) реконструкцию объекта
хонцесснаннога соглешения по каждой
системе центрадизовенного теплоснабжения
при наличий-тоих расходов
‘Орочие источники финамсировяия.



Муниципальное унитарное предприятие Главе города Сосновоборска
«Жилищно-коммунальный сервис»

города Сосновоборск Красноярского края
662500, Россия, Красноярский край, А.С Ку дрявцеву
г. Сосновоборск, ул. Солнечная, д. 2 ‚

тел.: (391-31) 3-19-01
Е-тай: шир(@вовпоуоБогеК.КтяКсй-ти 662500, г. Сосновоборск,
ИНН 2458008862, КПП 245801001 `

р/счёт № 40702810301730000064 в Красноярском Уи. Солнечная, д. 2
филиале АО АИКБ «Енисейский Объединенный Банк»

т, Красноярск БИК 040407853,
к/счёт 30101810700000000853

Исх.№ 915 от. 777 ОЙ {Ой

На исх.№ от

«О внесении изменений в
актуализированную на 2025
год схему теплоснабжения
муниципального
образования города
Сосновоборска»

Уважаемый Алексей Сергеевич!

В целях обеспечения надежности и стабильной работы системы
теплоснабжения города Сосновоборска в рамках действующей схемы
теплоснабжения, в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №
190-ФЗ «О теплоснабжении», от 08.08.2012 №808 «Об организации
теплоснабжения в Российской Федерации. и о внесении изменений 'в
некоторые - правовые | акты Правительства Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012
тода № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки
и утверждения», просим внести в актуализированную на 2025 год схему
теплоснабжения следующие изменения: _
1.1. Том, часть 4, абзац 3 читать в следующей редакции:

источники тепловой энергии (пускоотопительная котельная и ЖТЭЦ)
осуществляют поставку тепловой энергии и теплоносителя абонентам
города Сосновоборска, подключенным к тепловым сетям МУП
«Жилкомсервис» „г. Сосновоборска. МУП «Жилкомсервис» г.
Сосновоборска является теплосетевой организацией, о

1.2. — Том 2, раздел 8, абзац 10 читать в следующе



Присвоить обществу с ограниченной ответственностью «Краевая
энергосберегающая компания» (ООО «КЭСКО») ИНН 2466229600,
ОГРН 1102468021787 статус единой теплоснабжающей организации в
зоне теплоснабжения города Сосновоборска.

Директор МУП «Жилкомсервис» А.А.Белова

Исп.: Федотова Ирина Викторовна
8 (39131) 3-19-01 доб.204
1па„тогеипоуа@тай.ги


